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Mérettartomany:

X: 700-1000 mm

Y: 1800-2400 mm

Fellletkezelés:
Eloxalt aluminium, vagy
25 mikron Porfestett
Megnevezeés Anyag Jellemzdk

1. | KleanLabs tisztatéri profilrendszer | Aluminium | Magas légtémorséga
2. | Ajtébehuzé Aceél GEZE TS
3. | Dr.Hahn zsanérzat Acél Porfestett Serie 60AT
4.  Betekintd Gvegezés Uveg Ragasztott biztonsagi
5. | Kilincsgarnitura Acél Stuv FS
6. | Also panelbetét Aluminium | Porfestett kivitell
7. | Sullyedo kiiszOb Aluminium | Automata
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Térgy: PrOJekt: Lapméret ........................................
KleanLabs TT60-1 _ S LABS
tisztatéri nyiloajtd 2018.03.12 Istvanfy A.
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Mérettartomany:
X: 1000-2000 mm
Y: 1800-2400 mm
FelUletkezelés: |
Eloxalt aluminium, vagy
25 mikron Porfestett fam H, | =8
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Megnevezés Anyag Jellemzdk A
1. | KleanLabs tisztatéri profilrendszer | Aluminium | Magas légtémoérségl
2. | Ajtébehuzo Acél GEZE TS 5.8 Tiszta nyilas szélesség: X _
3. | Dr.Hahn zsanérzat Acél Porfestett Serie 60AT |
4. | Betekintd Uvegezés Uveg Ragasztott biztonsagi | F %@gﬁ%‘) Bndg G EE%UJ
5. | Kilincsgarnitdra Acél Stuv FS : - S ——
6. | Also panelbetét Aluminium | Porfestett kivitelG Tali?g;nLabs TT60-2 Prosekt -apmeret A3
7. | Sullyedd kiiszob Aluminium | Automata : i il Aaips DAtUM: Tervezo; 5 LABS
tisztateri nyiloajtd | 2018.03.12| Istvanfy A - 700




Tiszta nyilas magassag: Y
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Tiszta nyilas szélesség: X

Mérettartomany: /
X: 800-2500 mm i

Y: 1800-3000 mm

FelUletkezelés:
Rozsdamentes acél vagy
25 mikron Porfestett
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Megnevezés Anyag Jellemz6k
1. Toldajtdb mechanika Aluminium | Kiemel6palyas sinrendszer
2. | Mechanika burkolat Acél Lehet festett, rozsdamentes
3. | Ajtonyitbgomb Acél Piros, z6ld jelzéssel
4. PIR toltetd ajtolap Acel Lehet festett, rozsdamentes
5. | Eloxalt ajtolapélek Aluminium | Er8s, ipari kialakitasu
> 6. Tisztatéri tokszerkezet | Acél Tisztatéri kiviteld
7. | Betekintd Gvegezés Uveg Ragasztott biztonsagi
Taray: Projekt: Lapméret T
A3 |
Kl_eanLe,lb_S TTG_O jS Datum: Tervezd; LABS
tisztateri toloajto | 2018.03.12 Istvanfy A.: 70
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